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\Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego nr WSZ-EP-7/Z0/2019 na usluge konserwacii
i napraw urzadzen przeciwpozarowych znajdujacych sie w obiektach WSZ

w Koninie.

W zwiazku ze zgtoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na ustuge
konserwacji i napraw urzadzen przeciwpozarowych znajdujacych sie w obiektach WSZ w

Koninie uprzejmie wyjasniamy:

1. Prosze o udzielenie informaciji na temat rodzajéw, typdw oraz producentdw systemow
wymienionych w zapytaniu ofertowym.

Odpowieds: Zamawiajgcy informuje, Ze zamontowane w obiektach funkcjonujace urzadzenia
przeciwpozarowe i producenci tych urzadzer to :

System sygnalizacji pozaru — ESSER i POLON,
lzotopowe czujki dymu POLON DIO serii 30 i 40,
Izotopowe czujki dymu ESSER — izotop ameryku,
DSO - BOSCH i TAQ,

System oddymiania — MERCOR, D+H, POLON,
Drzwi pozarowe — UNIMA, MERCOR,

Gasnice — Grodkéw, Ogniochron, BOXMET,
Hydranty — GRASS, BOXMET, SUPRON,

Zasilacze buforowe — MERAWEX i PULSER,

10 Stafe urzadzenie gasnicze FC 200 centraia VIDICON,
11. ASBIG - GAZEX
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